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L | 4| navrhovand kioskova TS EH6 Haramia ..1ks
1936/3
(v] nawhovand skrifia SR6 Hasma ... 13 ks
nawhované WN kablové vedenie NA2XS2Y 3x(1x240)mm2
dizka trasy : 486 m
f i navrhované YN kablové vedenie v chranitke
navrhované NN kdblové vedenie NAYY-J 4x240 mm2
dizka kdblov : 2460 m
navrhované NN kablové vedenie v chranitke
X Startovacia a cielovd joma pri podtiatant
676 parcela KN "C"
(676) parcela KN "E"
NAPATOVA SOSTAVA WN: 3 AC, 50 Hz, 22kV
i OCHRANA PRED DOTYKOM ZIVYCH CASTE:  STN EN 619 36-1, STN EN 505 22
~ KRYTIM, ZABRANOU, UMIESTNENIM MIMO DOSAH
o OCHRANA PRED DOTYKOM NEZIVYCH CAST:  STN EN 619 36-1, STN EN 505 22
% - ZEMNENIM
& & MUSIA BYT SPLNENE PODMIENKY STN EN 619 36-1/201
g % 22 kV KABEL:  22-NA2XS2Y 1x240 mm2
%
5 NAPATOVA SUSTAVA NN: 3/PEN AC, 50 Hz, 230/400V /TN-C
I 2173/9 OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM V NORMALNEJ PREVADZKE:
229°
2 e\ 1,3|\\ — 1ZOLACIOU, KRYTIM, UMIESTNENIM MIMO DOSAH
% S 'y @ OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM PRI PORUCHE:
3 b o ~ SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA
e MUSIA BYT SPLNENE PODMIENKY STN 33 2000~4-41/2007
B 01/285 1KV KABEL:  NAYY-J 4x240 mm2
PROSTREDIE : (STN 33 2000-5-51): PODLA PROTOKOLU
ULOZENIE KABLOV WN: STN 34 10 50, STN 73 60 05
R} ULOZENIE KABLOV NN: STN 33 2000-5-52, STN 73 60 05
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ULOZENIE VN KABLA

VO VOLNOM TERENE

V CHRANICKE POD CESTOU

ULOZENIE VN A NN KABLA V SUBEHU
VOLNY TEREN, CHODNIK




